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Projekt budowlano-wykonawczy.

Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia ulicznego
w ul. Migdałowej w Poznaniu.

Plan sytuacyjny. Oświetlenie uliczne.
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PROJ. UZIOM PIONOWY SŁUPA

PROJ. SIEĆ OŚWIETLENIOWA W RAMACH INNEGO

OPRACOWANIA

UWAGA:
RÓNOLEGLE Z KABLAMI UKŁADAĆ BEDNARKĘ STALOWĄ

OCYNKOWANĄ 25x4MM. z BEDNARKĄ POŁĄCZYĆ WSZYSTKIE

METALOWE KONSTRUKCJE SŁUPOWE.
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